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一、作業流程 
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維修完成送回安裝
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運轉前確認
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●：安全衛生查驗點 

 

1.開立派工單或監工告知 

 

 

2.●施工項目確認 

 

 

3.●週邊設施關閉確認 

電力、管閥、控制盤 

 

 

 

4. 攔污柵拆解確認 

●開口安全護欄 

●吊掛作業注意事項 

●攔污柵拆卸注意事項 

 

 

5.●維修作業施工自主檢查 

 

 

6.●安裝復原 

 

 

7.運轉前檢查 

電力送電、轉動部位護欄歸位 

 

 

8.復電確認 

啟動測試運轉 

 

 

9.日報表填註完成測試 

起重機使用

吊掛工作安

全標準作業

程 序

(OSH7-S-03)

� 
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停、送電工作

安全標準作

業 程 序

(OSH7-S-01)

� 
 

電 氣 作 業

停、送電工作

安全標準程

序

(OSH7-S-01) 
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二、流程說明： 

實施對象：承攬廠商及所屬協力廠商施工人員、本廠操作人員、督導人員 

適用場所：中區污水處理廠、各進水站 

使用器具：手工具、驗電棒、「禁止操作」或「禁止送電」掛牌、鎖、起重機、安全欄杆 

防護器具：背負式安全帶、安全帽、安全鞋 

工 作 步 驟  
工 作 方 法  

(含順序、工具、人員) 
不 安 全 因 素  安 全 措 施  備 註  

1.確認設備維修派

工單或停電施工

申請。 

1.工作場所負責人或監工

告知工作內容。 

2.施工前危害辨識告知 

3.共同作業應設協議組織 

- 1. 危害辨識 

2. 施工前均應接受勞

工安全教育訓練 

3. 協議組織會議紀錄

及工作窗口人員 

危害因素告知單 

(OSH1-F-1) 

2.監工督導通知站內

操作人員。 

1.電話通知 

2.書面交辦 

3.指派監督人員通知。 

- 確認後，在操作日報表

填寫紀錄，列入交接 

- 

3.●周邊設施關閉

確認 

1.進水閥關閉。 

2.斷電 

1.未關導致人員溺

水。 

2. 積水作業場所易

生人員感電。 

1.目視確認 

2.斷電、掛牌、上鎖 

3.列入交接紀錄 

 

 

停、送電作業標準

(OSH7-S-01) 

4.●攔污柵及周邊

設施拆解確認 

1.驗電棒確認斷電。 

2.確認無污水進流。 

3.開口架設護欄 

4.確認吊掛位置妥當。 

感電 

墜落、滾落 

物料掉落 

衝撞、被撞 

1 驗電棒 

2 開口安全護欄圍籬 

3 吊掛動線與人行分道 

4 禁止人員進入吊掛下

方 

- 

5.●吊運出廠外或

廠內維修 

1.吊掛作業標準 

2.作業半徑區域管制 

物體掉落 

倒塌 

跌倒 

1 吊掛作業安全 

2 圍籬區隔警示 

起重機作業標準

(OSH7-S-03) 

 

6.●維修完成送回

安裝 

1. 確認吊掛位置妥當。 

2. 開口架設護欄。 

3. 吊掛作業標準 

衝撞、被撞 

墜落、滾落 

物料掉落 

1 吊掛指揮連繫妥當 

2 吊掛動線與人行分道 

3 開口安全護欄圍籬警

示 

4 禁止人員進入吊掛下

方 

起重機作業標準

(OSH7-S-03) 

7.試運轉前檢查及環

境清理 

1.送電  

2.轉動設施應設保護 

感電 

夾、捲、擦傷 

電話連絡確認 

萬向軸保護蓋 
停、送電作業標準

(OSH7-S-01) 
8.運轉前確認 - - - - 

 

三、表單： 

1.現場作業主要項目安全衛生檢查紀錄表(OSH7-F-01) 

2.危害因素告知單(OSH1-F-01) 


